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MUNICIPIO DO SABUGAL
Camara Municipal

EDITAL N° 43z /2015

Antonio dos Santos Robalo, Presidente do Municipio de Sabugal, em cumprimento do disposto no
n° 1 do artigo 17.°, do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, torna piblicos os resultados
obtidos nas anélises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade da agua
destinada ao consumo humano, relativos ao 1.° trimestre de 2015.

O Municipio de Sabugal realiza um programa de controlo da qualidade da &gua, aprovado pela
Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos (ERSAR), que incide sobre os sistemas de
distribuicdo no concelho de Sabugal, com colheitas regulares nos pontos estratégicos dos sistemas
de abastecimento de 4gua. Todas as determinagdes sdo realizadas no cumprimento das
disposicdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de

amostragem e analise e métodos analiticos.

Em anexo apresentam-se os resultados das analises obtidas entre janeiro e margo de 2015 que
serdo afixados nos lugares proprios existentes para conhecimento dos consumidores e municipes.

Para constar se lavrou o presente Edital (que integra no seu conjunto 2 folhas).

Sabugal, 22 de maio de 2015

O Presiderfte da Camara Municipal,

\_(A/notﬁﬁio dos Santos Robalo)

Praga da Reptiblica 6324-007 Sabugal ~ Tel: 271 751040  Fax: 271 753 408
URL: www.cm-sabugal pt E-mail: gerel@cm-sabugal pt



~ CONTROLO DA QUALDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
CAMARA MUNICIPAL DO SABUGAL NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO" DO CONCELHO DE SABUGAL
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificaciio da qualidade da dgua da rede piiblica, 12 TRIMESTRE 2015
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 1 de Janeiro a
autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (vP) | Valoresobtidos | o angiises [% Cumprimentol N2 Andlises (PCQA) %
Parimetro (unidades]) : - Anglises
fomdo no DL 306/2007 | minimo | Miéximo | Superiores VP | doVP | agendadas | Realizadas | peniizadas
Escherichia coll {N/400 mly ] - 0 0 100% 26 26 100%
Bactérias coliformes [N/100 ml) 0 o —_ 0 0 100% 26 26 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,1 0.7 — = 25 25 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 <10 129 0 100% 9 9 100%:
Amidnio {mg7L NH,) 0,50 - <0,1 0 100% 10 10 100%
Nimero de colbnias a 22°C [N/ml} Sem alteragio anormal — 0 0 100% 10 10 100%
Niimero de colénias a 378C{N/ml) Sem alteracio anormal — 0 0 100% 10 10 100% -
Condutividade {1S/cm a 202¢) 2500 203 161 0 __100% 10 10 100%
_ Clostridium perfringens {N/100mi) 0 - 0 0 100% 9 9 100% |
Cor(mgfLPtCo) 20 — <5 0 100% 10 10 100%
pH {Unidades pH) 26,500 6.5 74 0 100% 10 10 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 34,3 49,8 7 100% 5 5 100%-
Manganes [ug/L Min} 50 < 3,00 <20 0 100% 10 10 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 <4 4 0 100% 5 5 100%
Nitritos {mg/L NO,) 05 — <0,04 0 100%. 5 5 100%
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 = <19 0 100% 10 10 100%
[FEchelra a 256C (Factor e diluigio) 3 — <1 0 100% 10 10 " 100%
TRabor a 252¢ {Factor de diluigio} 3 — <1 0 100% 10 10 100% .-
FTurvacho {NTU) 4 = <05 0 100% 10 10 100%
%&nﬂmdmo !E;‘."' Sb) 5 o <1,0 [ 100% 4 4 100%
Arsénlo{pg/LAs) 10 <1,0 9.9 0 100% 4 4 100%
nzeno {pg/L) 1,0 — <0,20 0 100% 4 4 - 100%
enzofa)pirenc (ug/1) 0,010 — <0,008 0 100% 5 5 100%
[ ro {mg/L B) 1.0 -— < {0,010 0 100% 4 4 100% |
[ Bromatos (ug/L Bro,) 10 — <50 ‘0 100% 4 4 100%
£2Cadmio (pg/fL Cd) 5.0 - <0,40 0 100% [] 4 100%
Icio {mg/L Ca) — 2,2 25 - — 5 5 100%
umbo {pg/L Ph) 10 — <1,0 0 100% 5 5 100%
Clanetos (pg/L CN) 50 — <5 0 100% 4 4 100%
Cobre (mg/L Cu) 20 <0,0010 | 0,0203 o 100% 5 5 100%
Crémio {ug/L Cr) 50 — <10 0 100% 4 4 100%
1,2 - dicioroetano {ug/L) 3,0 — <0,750 0 100% 4 4 100%
Dureza totaf {mg/L CaCOs) — 6,0 70 — — 5 5 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 — 0 0 100% 5 5 100%
Fluoretos {mg/L F) 15 = <04 0 100% 4 4 100%
Magnésio (mg/L Mg) — — <2,0 — — 5 5 100%
Mercirio {ug/L Hg} 1 = < 0,010 0 100% 4 4 100%
Niguel (ug/t Ni) 20 <20 <5 0 100% 5 5 100%
Selénio (ug/L Se) 10 <10 <30 0 100% 4 4 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 23 7.8 0 100% 4 4 100%
Sédio (mg/L Na) 200 2,18 12,1 0 100% 4 4 100%
Sulfatos {mg/L 50,} 250 — <10 0 100% 4 4 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/ft): 10 — <0,30 4] 100% 4 4 100%
Tetraclorpeteno{pg/L) —_ — < 0,20 — — 4 4 100%
Tricloroctenofpg/L} - - <0,10 — — 4 4 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 — < 0,040 0 100% 5 5 100%
Benzo{bjfluoranteno {(ug/1) P — < {),0080 o — 5 5 100%
Benzo{k)fluoranteno {pg/L} - — < (,0080 — — 5 5 100%
Benzo{ghijperileno (ug/L) — — < 0,008 — — 5 5 100%
indeno{1,2,3-cd)pireno{pa/L) — — <0,016 — - 5 5 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 <060 | <28,15 0 100% 5 5 100%
Cloroférmio[yg/L) — <0,30 7,15 — — 5 5 100%
Bromoférmlo(pgll.) — < 0,10 <7 - — 5 5 100%
Bromodiclorometano{pg/L) = <0,10 <7 — = 5 5 100%
Dibrmnocloromatam{_&lu — < 0,10 <7 — e b 5 100%
NOTA 1: Zonas de abastacimento controladas: Agua da Figuelra, Aldeia de Santo Anténlo, Aldela do Bispo, Dirdo da Rua, Fontandrio de Quinta do Monteiro, Fontanario de
Quintas de Santo Antdnio, Malcata, Quarta-Feira, Quinta do Clérigo, Quinta do Rocamador, Sabugal e Vila do Touro.




